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3.1 タンクケース比較結果 
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3.2 タンク組立図 

 

図 3-2-1 タンク組立図 （990kL DRT） 
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図 3-2-2 タンク組立図 （1,500kL DRT） 
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図 3-2-3 タンク組立図 （2,000kL DRT） 
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図 3-2-4 タンク組立図 （990kL CRT） 
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図 3-2-5 タンク組立図 （1,500kL CRT） 
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図 3-2-6 タンク組立図 （2,000kL CRT） 
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3.3 ローディングデータ 

 3.3.1 計算式 
   ①地震動（短周期）及び液面揺動による水平力・モーメントは、消防 
    危第 44 号（昭和 58 年 4 月 28 日）に基づき、下記の計算式により算 

出した。 
 

 

 

 
       ②地震時の基礎に作用する荷重は下記の計算式により算出した。 
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  3.3.2 ドームルーフタンク（DRT） 
①990kL 
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    ②1,500kL 
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    ③2,000kL 
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  3.3.3 コーンルーフタンク 
    ①990kL 
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    ②1,500kL 
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    ③2,000kL 
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